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• Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang
UKL-UPL dan PP. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL pasal 32, saya yang bertanda tangan di
bawah in! menyampaikan LAPORANSemester II UKL-UPLdengan uraian sebagai berikut :

A.IDENTITAS PEMRAKARSA
•

1. Nama Instansi : RS.Jiwa Prof HB Saanin Padang

2. Penanggung Jawab : Direktur RS.Jiwa Prof HBSaanin Padang

3. Alamat Kantor : Jln. Raya Ulu Gadut Kota Padang

4. Telepon / Faksimili : 0751-72001/0751-71379

5. Bagan Struktur Organisasi : RSJiwa Prof HB Saanin Padang

6. Status Penanaman Modal : Pemerintah

7. Jenis Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

8. Skala Usaha

•

•



II • . , . ..

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIW A PROF. HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR

dr. LILY GRACEDIANI, M. Kes

I 1
Wadir Pelayanan Wadir Umurn dan Keuangan

dr. Aklima, MPH Ibrarodes, SKM, M.Kes
I Ir I I I I I

Bidang Pel. Medis f-,- Bidang Keperawatan Bidang Penj. Medis Bidang Pendidikan & Bagian Tata Usaha .Bagian Keuangan- Latihan, Penelitian danBentoniwarman, SKM Ns. Syafrizal, S.Kep Zulfa Emna, S.Pd Ns. Taufik Hidayat, Drs. Erizal, MM
Pengembangan

T Enni Susiyeti, SH S.Kep
ISub Bidang Profesi & I I

Sub Bidang Ketenagaan Sub Bidang Ketenagaan

& Pengendalian Mutu Asuhan Keperawatan & Pengendalian Mutu Sub Bidang Pendidikan Sub bag. Sub Bagian Anggaran
1- Pelayaanan Medis Ns. Yulinofiarni, S.Kep Ns. Desirianti, S. Kep dan Latihan Umurn,Aset dan dan Perbendaharaan

Dr. Dona Susanti Ahmad Jais, SST,M.Kes Perlengkapan Agos Purwanto, SKM
f- Junimar, SH, M.Sc

Sub Bidang Sub Bidang Logistik Sub Bidang Pengembangan
Pengembangan, Keperawatan Pemeliharaan Fasilitasi Sub Bidang Penelitian Sub. Bagian Sub Bagian Akuntasi dan

Pemeliharaan Fasilitasi Penunjang Medik Kepeg,Humas,Organi Verifikasi. Ns. Netrida, M.Kep, "- dan Pengembangan '- sasi dan HukumPelayanan Medis Sp.Kep J Rismaini, S. Sos Ns. Titi Purwani, S,Kep Wira Firmalinda, Uti Mekhza, SKM
Drg. Nurmarwani

SKM, M.I.Kom

II I
I Instalasi I I KJF I I Instalasi

~
r ~nstalas I I KJF 1



• B. RINGKASAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN

a. Nama Usaha / Kegiatan

b. Lokasi Usaha / Kegiatan
a. Nama Jalan
b. Kota
c. Kecamatan
d. Peta Lokasi
e. Peta Site Plan

e. Skala Usaha / Kegiatan

d. Jumlah Pegawai
a. waktu Operasi / shift
b. Kapasitas Usaha
e. Jenis Kegiatan
d. Luas Lahan/Bangunan

: RSJiwa Prof HB. Saanin Padang

: Jln. Raya Ulu Gadut Kota Padang
: Padang
: Limau Manis Selatan

: 376 orang
: 24 Jam
:314TI
: Pelayanan Kesehatan
: 17836,50 m2

NO Jenis Pengg_unaanLahan Luas Lahan (m2)
1 Lahan Tertutup 17836,50

2 Lahan Terbuka 68160.5
Halaman dan Taman 7612

Total Luas Lahan 93609

e. Pemanfaatan Listrik/Energi: 1800 Kwh / KVA

f. Pemanfaatan Oli / Pelumas :

g. Pemanfaatan Air

• Jenis Sumber
• Kamar Mandi / WC

Liter / Minggu

: 157.000 M3 / Hari, ( Lampiran 2 Hasil Lab AB)
: POAM dan Sumur Bor
: 200 M3/ Hari

M3/ Hari
M3/ Hari

• Penyiraman / Cuei : 100
• Minum & lain -lain : 200

h. Limbah Produksi / Usaha : 157.000 M3/ Hari

• Hasll Lab Air Limbah : Lampiran 3 ( Laboratorium Labkesda )
• Pengolahan Limbah : Ada

i Limbah Air Kotor

• Hasil Lab. Air Kotor
• Pengolahan Air Kotor : -



.'

C. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Ungkungan Hidup

Sumber Dampak JenisDampak BesaranDampak PelaksanaanPengelolaan Lampiran Dokumen Unit Pelaksana
(satuan atau ukuran) Pendukung

(berita acaral fotol gambar)
III. Operasional -

jamsostek
1. Penerimaan PersepsiMasyarakat - - - -

pegawai
2. Penutupanlahan Umpasan air hujan M3/ hari hujan - Foto/ gambar -

oleh bangunan,
beton dan aspal

3. ProsesProduksi a. limbah produksi
- botol plastik bekas - - - -
- sisakemasankayu
- sisakemasankertas
- sisabahan kimia, dll

b. UmbahCair 401/3 bulan di bawa oleh pihak ke 3 Manifest lembar ke 7 kesling
(Radiologi)
Umbah Cair 10 M3/Hari limbah diolah oleh IPAL Debit harian IPAL Kesling

c.Debu
- Debu dalam ruangan 56,74 ug/nm3 LABKESDA Hasil Pemeriksaan Kesling
- Debu luar ruangan

d. Kebisingan
- Kebisinganruangan gizi -Bising 59,4 dba LABKESDA HasilPemeriksaan Kesling

(NAB= 55 Dba)
- Kebisisngandi depan - bising 78,1 dba
Genset (NAB=55dba)

-



Sumber Dampak Jenis Dampak Besaran Dampak Pelaksanaan Pengelolaan Lampiran Dokumen Unit Pelaksana
(satuan atau ukuran) Pendukung

(berita acaral fotol gambar)
4. Pemeliharaan a. Umbah Oli Bekas Volume/Waktu - - -
fasilitras dan
kendaraan b. Umbah lampu

TL/ accuI batrei berot/woktu - - -

5.Penggunaan Emisigasbuang Tingkot Emisi Program penghematan energi Program hemat energi
Nitrogen Dioksida (N02) 106Mg/m3
Karbon Monoksida (CO) (NAB= 1000mg/m3)

6.Penggunaan , GasCFC( chloro fluoro Volume/ tohun - - -
bahan pendingin carbon)
(freon) untuk air
conditioner

7. Aktifitas a. Air limbah domestik - - - -
Karyawan (air kotor)

b. Tinja - - - -

c. SampahDomestik 133 kg/hari Dibawaoleh pihak ke3 Pencatatan harian Kesling

d. Kemacetan lalu nntas Tingkat Kemacetan - - -

8. Mobilitas a.Debuluarruangan
Kendaraan - - - -

b. GasLuarRuangan



C. 2. PelaksanaanPemantauan Ungkungan Hldup

Sumber Oampak Jenisdan 8esaran Parameter Tolak Ukur lokas! Evaluasi Tindak LanJut
Oampak Oipantau

III.Operaslonal
1. Penerimaan Persepsi
pegawal masyarakat - - - - -

2. penutupan IImpasanair hujan - - - - -
lahan oIeh
bangunan,
beton
dan aspal

3. Proses a. Umbah produksi
Produksi - botol plastik bekas

- sisakemasankayu - - - - -
- sisakemasan
kertas

- sisabahan kimia,
dll
b. Umbahcair - . - -
(Radiologi)
·UmbahCair ·TSS= 22,72mg/1 IPAL 1 KaliSebulan

(BML = 30 mg/I)
• BOD= 30 mg/I PERMENLHNo. P.68/Menlhk/
(BML = 30 mg/I) setjen/Kum.l/8/2016
• ph = 6,3 mg/I
(BML = 6,0-9,0 mg/I)



Sumber Oampak lenis dan Besaran Parameter Tolak Ukur lokasi Evaluasi Tindak Lanjut
Oampak Oipantau

c. Debu
- Oebu dalam ruang - - - - -

d. Udara Amblen - PPNo. 41 Tahun Depan IGOdan 1 kali setahun
Depan IGO • S02 =4,21 ug/nm3 1999 ttg kualitas HalamanInstalasi Napza

(NAB=900) udara luar ruangan
·CO= 830 ug/nm3
(NAB=30.000)
·N02=10,20 UG/NM3
(NAB=400)
·03=3,93 ug/nm3
(NAB=235)
"Debu (TSP)= 56,74 ug/nm3
(NAB=230)
PMIO= -
(NAB= 150)

OiHalaman Instalasi Napza * S02 = 3,74 ug/nm3
(NAB=9OO)
*CO= 1000 ug/nm3
(NAB=30.000)
*N02=9,19 UG/NM3
(NAB=400)
·03=1,47 ug/nm3
(NAB=235)
*Debu (TSP)= - ug/nm3
(NAB=230)
PM10= 18,13
(NAB= 150)



Sumber Oampak Jenis dan Besaran Parameter Tolak Ukur lokasi fvaluasi Tindak Lanjut
Oampak Olpantau

e.Makanan ·Total coli tinja PERMENKES No. 715/Menkes/ Gizi 4 Kali 1 Tahun
·AlT SK/V/2003
·Kapang
·Salmonella
·Staphylococcus aeureus

• E.coli

f. Air Bersih ·kekeruhan Permenkes RI No. 32 RsJiwa Prof HB Saanin 1 kali sebulan
·wama Tahun 2017 Padang
·besi(Fe)
"Fluorlda
·chlorlda
"kesadahan
·mangan
-Nitrat
-nitrit
·Ph
"Sulfat
-zat organik
"Total Coliform
-f.Coli -

g. Minuman -Arsen PermenkesRINo. 492/menkes Depot Air Minum 1 kali sebulan
-Fluorida /Per/IV/2010 InstalasiGizi
"kadrnium
"kromiurn valensi
-Nitrit
"Slanida
"Total Coliform
-Total Coli tinja



Sumber Oampak Jenis dan Besaran Parameter Tolak Ukur Lokasi Evaluasi lindak Lanjut
Oampak Oipantau

h. Kebisingan
Kebisingan di Instalasi Gizi -Bising 59,4 dba - Kep. Men. LH No. Ruang Instalasi 1 Kali seta hun

(NAB = 55 Dba) 48/1996 tentang Gizi dan ruang
kebisingan udara Genset

Kebisingan di depan Genset - bising 78,1 dba am bien
(NAB=55 dba)

4. Pemeliharaan Umbah all Bekas
fasilitas dan - - - - -kendaraan

5.Penggunaan Emisi gas buang
energi (listrik Karbon Monoksida (CO~ 211 Mg/m3
dan solar) (NAB= 600Mg/m3) lH No. 13 Tahun 2009 Genset 1 kali seta hun

Nitrogen Dioksida (N02) 106Mg/m3
(NAB= 1000mg/m3)

6.Penggunaan Gas CFC (chloro fluoro - - - - -bahan carbon)
pendingin
(freon) untuk air
Conditioner
(AC).

7. Aktivitas a. limbah Domestik - - - - -karyawan



Sumber Oampak Jenis dan Besaran Parameter Tolak Ukur lokasi Evaluasi Tmdak LanjutOampak Oipantau
b. Tinja - - - - -

c. SampahOomestik *Gangguanbau KEpmenkesNo.
*Gangguan 1204/Menkes/SK/X/2004 - - -
estetika

* Gangguanlalat,
nyamuk dan tikus

d. Kemacetann lalu
lintas - - - - -

8. Mobilitas a.Debuluarruangan - - - - -Kendaraan (IGO)

b. Gasluarruangan - - - - -

c. Infeksi Nosokomial SCFU/m3 - PPNo. 41 Tahun Ruanganisolasi 1 kali setahun
2CFU/m3 1999 ttg kualitas Ruanganlaboratorium
13CFU/m3 udaraluarruangan RuanganGizi
9CFU/m3 RuanganDahlia

NAB(200 CFU/m3)

Padang,10Januari2018

IBRARODES,SKM,M.Kes
PembinaTingkat I

NIP.19651209198803 1002



Lampiran 1

Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5

LAMPIRAN

: Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara (kebisingan, Udara Amibien, Infeksi
Nosokomial.

: HasHPemeriksaanAir bersih
: HasHPemeriksaanAir limbah
: HasilPemeriksaanMakanan dan Minuman
: HasllPemeriksaanAir Minum
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Hasil Pemeriksaan Kualitas

Udara
o
A

R

KESLING

00000

RS.Jiwa Prof HB Saanin

DiPadang

Tahun 2017



DINAS ICESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL Gajah MadaGa. PaDeiluD PadaDBTelp I Fax: 0751- 41927
email: labkqsumbqr@vnhoo.co.ld

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
A1amat
Telp I Fax
Personelyang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal Pengujlan

: L,5097·50981 lHU f BlK·SB fiX 12017
: RSJ Prof. HB. Sa'anIn Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang

: Udara Amblen
: L,5097·5098
: 02 Oktober 2017
: 02 sid 11 Oktober 2017

HASIL PENGUJIAN

Satuan Sampel
L,5097 L.5098

ugINm3 4,21 3,74

ug/N~3 830 1000 .

ugINm3 10,20 9,19

ugINm3 3,93 1,47

ugINm3

ug/Nm3

No Parameter

Oioksida(80v
2

3

4 (03)

5

6
Kode Sampel :
L.5097 : TItikSampling - Oi Cepan IGORSJ Prof Hb. Sa'anin Padang
L,5098 : TrtikSampling - 01Halaman Instalasi Napza RSJ Prof Hb. Sa'aninPadang

*Baku
Speslflkasl MetodeMutu

900 SNI19-7119.7·2005

30.000 Spektrophotometri

400 SNI19-7119.2·2005

235 SNI19-7119.8-2005

230 SNI19-7119.3-2005

150 SNI19-7119.3·2005

Catatan:
1. Hasil ujl Inl hanya ber1aku untuk sampat yang diuji.
2. LaporanHasil Ujl Inl terdlri dari 1 halaman.
3. LaporanHasil Ujl Ini tidak boleh dlgandakan, kecuali secara lengkapdan seiijin tertulis dari UPTOBalai Laboratorium

KesehatanProvlnsi Sumatera Baral
4. Laboratoriummelayanl pengaduanlcomplaintmaksimum 1 (satu)minggu terhitungdari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling tIIOggung jartab laboratorium penguji.
6. *PeraturanP8rnerfntahRepublik IndonesiaNo.41 Th.1999.

Masyarakat

F-S.I0.4-BLK-8B



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL Cajab Mada CD. PaDlllun Padang Telp I Fax: 0751- 41927
email: Iqbkmumbtp@vahoo.co.id

";; ..", .

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujlan

: L.5099-5100 I LHU I BLK-SB IIX 12017
: RSJ Prof. HB. Satanln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang

: Keblslngan Llngkungan
: L.5099-5100
: 02 Oktober 2017
: 02 sid 11 Oktober 2017

No Parameter Satuan Sampel "Baku
Speslflkasl MetodeL.5099 L.5100 Mutu

1 Keblslngan dB (A) 59,4 78,1 55 SNI 7231-2009

HASIL PENGUJIAN

.- Kode Sampel :
L.5099 : Tltik Sampling. 01Ruang Instalasi Gizi RSJ HB Sa'anin Padang
L.5100: Tltik Sampling. 01Ruang Genset Gizi RSJ HB Sa'anin Padang

Catatan:
1. Hasil ujl inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasll Ujl Inl terdlri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasll Uji inl tidak boleh dlgandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari upro Balal Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Laboratoriummelayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling tanggung jawab laboratorium penguji.
6. • KeputusanMenter! Ungkungan Hldup No. Kep-481MENLH/11/1996.
7. ..J: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025.

F-S.I0.4-BLKoSB



DINAS KE8EHATAN PROVINS} SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI.GaJahMada G.. PaDllIuaPadaal Telp I Fax: 0751- 41927
emaJJ : Igllkmumbqt@yahoo.co.ld

~.
LAPORAN HASll UJI

,.
No.LHU
Nama Pelanggan
A1amat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJPenerimaan
Tanggal Pengujlan

: l.5101-5103! LHU! BlK-SB 1X 12017
: RSJ Prof. HB. Sa'lnln Padang
: JI. Raya Uiu Gadut, Padang

~-
!;,', .:

: Infaksl Nasokomlal
: L.5101-5103
: 02 Oktober 2017
: 02 sid 04 Oktober 2017

No No,Sampel RUlngln Has" Kon,antra" Mlk,lmum
Angka Kuman (CFU/m3) Udara (CFU/m3)1 L.5101 Ruangan lsolasi 5 200

2 L5102 Ruangan Laboratortum 2 200
3 L5103 Ruangan Gizi 13 200

HASll PENGUJIAN

Catatan:
1. HasiJujllnl hanya bet1akuuntuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasl! Uji Inl terdlrl darl1 halaman.
3. Laporan Hasil Ujl Inl tldak boleh digandakan, kecuaii secara iengkapdan saHjintertUlisdari UPTD Baiai LaboratoriumKesehatan Provlnsi Sumatera Baral

4. Laboratorium rnelayani pengaduan/complalnt maksimum 1 (satu)minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling tanggungJawablaboratorium penguji.

F-S.1O.4-8LK-8S



DINAS KlSEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajah Mada GD. PaDlllun Padang Telp I Fax: 0751 _ 419271." ,~" elDail: 19bkwumbqt@yahoo.co.id------------------~~~~--------------
LAPORAN HASll UJI

',.
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personelyang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJPenerimaan
Tanggal Pengujian

: l.5419 I LHU I BlK·SB 1X 12017
: RSJProf. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Uiu Gadut, Padang

:!;;':', ,
',~.. '

: Infekll Nasokomlal
: L.5419
: 13Oktober 2017
: 13 sid 14 Oktober 2017

Ruangan Hasi! Konsentrasl MakslmumNo No.Slmpel
Angka Kuman (CFU/m3) Udara (CFU/m3)

1 L.5419 Ruangan Dahlia (10 titik) 9 200·500

HASll PENGUJIAN

"

Catatan:
1. Hasil uji inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasil Ujl Ini terdiri dari 1 halaman.
3. LaporanHaSiIUji inl t1dakboleh digandakan, kecuaii secara lengkapdan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

KesehatanProvlnsl SUmateraBaral
4. Laboratoriummelayanl pengaduanlcomplaintmaksimum1 (satu)minggu terhitung dari tanggal penyerahan lHU.
5. Samplingtanggungjawab laboratorium penguji.

.
~,

,"_.

F·S.lO.4-SLK-5S



No 31 . /FPP!UP1!OlH
No.Rf'vi,i:02

PEMERINTAH KOTA'PADANG
J:)XN'A.& ~a-:ECU'N<3-.A.:N" ~:rJ:>U'p
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

11.By Pass Km 15 Palartk Air Pacah Padang

Hamar
Perfhal : ~;./UIJItPr~17

Has" PenguJlanUdara Emlsl

Udara Emlsi
Genset

Jenls sampel
lltIk sampling
Pelanggan yang dlhubungl
Tgl. SampUng
Tgi. Terfma dllab
Petugas sampling
KodeSampel
Tanggal pengujlan

Kepada vth. :
Plmplnan RSl.Prof.Dr.HBS.'anln
lin. RayaUIv Gadut
Padang

10 November 2017
10 November 2017
11m laboratorlum
596
10 sId 13 November 2017

HASIL PENGlJJIAN
BakuNo Pal'llmeter Satuan Hasll Metod.Mutu*)1. Karban ManaksIda(CD) mg/mJ 211 600 Portabel ( Gas Anatyzer )2. Nitrogen DIoIcsIda (NOV mg/m3 106 1000 Portabel ( Gas Anatyzer )

Ket-) Per HI!n LH No. 13TIIhun1009 Tentang Baku Mutu Emls! Proses Pembakaran dar! mesIn pembBkJJranDilI6m.

catatan: •
1. HasH ujllnl hanya bertaku untuk sampel yang dlujl.
2. laboratortum melayant pengaduanI cxnnpIafnt makslmal 1 (satu) mlnggu terhftung daritangga' pertyerahan UtU. - ... _
3. laporan HasII UJllni tfdak boIeh dlgandakan, kecuall secara lengkap dan seizin t8tulls dar!

UPT. Laboratortum DInas Ungkungan HJdup Kota Pac:lang.
4. SiJmpeI ttmgditJmbN peItmggtm dNuttr tlmggung }mwJb LBI:oratorium pengujl.

1dart 1
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Hasil Pemeriksaan Kualitas

Air Bersih
o
A

R

KESLING

00000

RS. Jiwa Prof HB Saanin

DiPadang

Tahun 2017



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G.j.h Mad. Gn. PangilunPadangTelp I Fax: 0751- 41917
email: lahkessumbar@vqhoo.co.ld

lAPORAN HASll UJI

No. lHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubrJngi
Jenis Sampal
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L,3485-3487 I lHU I BlK-SB I VII/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadul , Padang
: 085274168686
:Alimar
: Air Bersih
: L,3485-3487
: 19 Juli 2017
: 19 sId 27 Juli 2017

No Parameter Satuan Sampel Batas Makalmum yang
Spealflkaal MetodeL.3485 L.3486 l.3487 diperbolehkan

1 Tolal Coliform MPN/100mL 4 0 0 50 APHA.4.221·B

2 Tolal Coli Tinja MPN/100mL 4 0 0 - APHA.4.221-E

HASIL PENGUJIAN

Kede Sampal :
L.3485 : Air Sumur Bor (GIzi)
L,3486 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L,3487 : Air Sumur Bor (Sumber Air)

Catatan:
1. Hasil uji inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Ujl Inl tertllri dari 1 halaman.
3. Laperan Hasll Ujl inl tldak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balal Laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Barat.
4. Sampling diluar tanggung jawab laboralorium penguji.

Padang, 27 Juli 2017
a/n Manager Teknik LaboratOfium Klinik

Penyelia Mikrobiologi'

~~
NIP.19670911199603 2 003

F-S.IO.4-BLK-SB



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G.jah MadaGn. PangilunPadangTelp I Fax: 0751- 41927
email: labkessumbar@.vahoo.co.ld

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tang9al Pengujian

: L.3488-3490 I lHU I BlK-SB I VIII 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: JI. Raya Ulu Gadut I Padang
: 085274168686
:Alimar
: Air Bersih
: L.3488-3490
; 19 Juli 2017
: 19 sId 27 Juli 2017

No Parameter Satuan Sampel Bltas Makslmum Ylng
Spttlflkasl M,tod,L.3488 L.3489 L.3490 dlperbolehkan

1 Total Coliform MPN/100ml 0 0 23 50 APHA.4.221-B

2 Total Coli Tlnja MPN/100mL 0 0 23 - APHA.4.221-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
... L.3488 : Air Sumur Bor (IGO)

L.3489 : Air Sumur Bor (Poli Gigi)
L.3490 : Air Sumur Bor (Laboratorium)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji Ini terdlri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji Ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dan UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsl Sumatera Barat.
4. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.

Padang, 27 Juli 2qp
aln Manager Teknik Labo~~~num Klinik

Penyelia Mikrobioldgi

6::-
NIP.' 19670911 1996032003

F-S.JO.4-BLK-8B



,DIN~S KESEHAT AN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: Inbkes.\·umbnr@vahoo.co.Jd

1.,

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJPenertmaan
Tanggal Pengujian

: 1.3134-3136I LHU I BlK-SB I VII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709000
: Rhoma Daverli
: Air Berslh
: L.3134-3136
: 04 Juli 2017
: 04 sId 15 Juli 2017

No Parameter Satuan Sampel J *Baku
Spealflkall MetodeL.3134 L.3135 L.3136 MutuA.FISIKA

1 Kekeruhan Skala NTU <0,02 <0,02 <0,02 25 SNI 06-6989.(1 )25-20052 Wama Skala TeU <0,5 0,7 <0,5 50 SNI06-6989.(1)24-2005B. KIMIA
1 Besi (Fe)-..J mg/l <0,11 <0,11 <0,11 1,0 SNI 06-6989.4-20042 Fluorida (F) mg/l 0,170 0,341 O,14S: 1,5 SNI06-6989.29-20053 Kesadahan (CaC03) mg/l 26,9 23,S 25,8 500 SNI06-6989.12-20044 KIortda (CI) -..J mglL 4,90 3,47 3,47 600 SNI 06-6989.19-20095 Mangan (Mn) mg/L <0,026 <0,026 <0,026 0,5 SNI 06-6989.5-20046 NitTat (N03)-N mg/l <0,1 <0,1 <0,1 10 SNI06-2480-19917 Nitrit (NOz}-N -..J mg/L <0,006 0,039 <0,006 1,0 SNI06-6989.9-20048 pH - 7,71 7,79 7,78. 6,5-9,0 SNI 06-6989.11-20059 SUlfat (SO.) -J mg/l 1,37 7,03 4,61 400 SNI06-6989.20-200410 Zat Organik (KMn04 )-J mg/l 3,95 5,85 3,16 10 SNI 06-6989.22-2004

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.3134 : Air Sumur Bor (Gizi)
L.3135 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L.3136: Air Sumur Bor (Sumber Air)

Catatan:
1. HasHuji ini hanya ber1akuuntuk sampel yang diuji.
2. Laporan HasHUji in; terdiri dari 1 halaman.

3. Laporan HasHUji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai LaboratoriumKesehatan Provinsl Sumatera Barat.

4. Laboratorium melayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling dHuartanggung jawab laboratorium penguji.
6, *Peraturan Menter! Kesehatan RI No.416/MENKES/PERlIXl1990.
7. -..J: Tanda Parameter Terakreditas; ISO: 17025.

Padang, 15Juli2017
Manager Teknik laboratorium Kesehatan Masyarakat

Adi~Bi.d
NIP. 196907291992031003

F·S.lO.4-BLK-5B



" . DINAs KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp I Fax: 0751 - 41927
email: /flbkessumhflr@yahoo.co.ld

lAPORAN HASIL UJI
No. lHU
Nama Palanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis SampeJ
No. FPPS ! No. SampeJ
TanggaJPenerimaan
TanggaJPengujian

: L.3137-3139! LHU I BlK-SB I VII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Bersih
: l.3137-3139
: 04 Jufi 2017
: 04 sid 15 Jufi 2017

No Parameter Satuan Sampel ·Baku
Spealflkul MetodeL.3137 l.3138 L.3139 MutuA. FISIKA

1 Kekeruhan Skala NTU <0,02 <0,02 <0,02 25 SNI06-6989.(1)25-20052 Wama Skala TCU <0,5 <0,5 <0,5 SO SNI06-6989.(1)24-2005B. KIMIA
1 Besi (Fe)" mg/L <0,11 <0,11 <0,11 1,0 SNJ06-6989.4-20042 Fluorida (F) mg/L D,178 0,218 0,103 1,S SNJ06-6989.29-20053 Kesadahan (CaC03) mg/L 25,8 28 25,8 500 SNI 06-6989.12-20044 K10rida(CI) " mg/L 3,47 4,49 3,87 600 SNJ06-6989.19-2009S Mangan (Mn) mg/L <0,026 <0,026 <0,026 0,5 SNI 06-6989.5-20046 Nltrat (N03)-N mg/l <0,1 <0,1 <0,1 10 SNI06-2480-19917 Nitrit (NOVoN " mg/L <0,006 <0,006 <0.006 1,0 SNJ06-6989.9-20048 pH - 7,75 7,74 7,76 6,5-9,0 SNI 06-6989.11-20059 Sulfat (SO,,) " mg/l 4,13 3,18 2,98 400 SNJ06-6989.20-200410 Zat Organik (KMnO" )" mg/l 4,11 4,42 4,27 10 SNJ06-6989.22-2004

HASll PENGUJJAN

Kode Sampel :
L.3137: Air Sumur Bor (IGO)
L.3138 : Air Sumur Bor (Poli Gigi)
L.3139: Air Sumur Bor (Laboratorium)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya bel1akuuntuk sampelyang diuji.
2. Laporan Hasil Uji inJtertiiri dart 1 halaman,

3. Laporan Hasll UjJ ini tidak boleh digandakan, keeuali seeara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTO Balai Laboratortum
Kesehatan Provinsl Sumatera Barat.

4. Laboratortum meJayanipengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
S. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.
6. ·Peraturan Mentert Kesehatan RJNo.416/MENKES/PERlIXJ1990,
7, ,,: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025,

Padang, 15Jufi2017
Manager Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Adi~il;
NIP, 196907291992031 003

F-S.J0,.4-BLK-5B



DINAs KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: !(/hke.\..wmh(/r@vqhoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
NamaPelanggan
Alamat
Telp/ Fax
Personel yang dlhubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujlan

: L.4239-4241I LHU I BLK-SB I VIII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut I Padang
:082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Bersih
: L,4239-4241
: 23 Agustus 2017
: 23 sid 31 Agustus 2017

No Parameter Satuan Sampel Batal Makllmum yang
Spealflkall M,tod,L,4239 L,4240 L,4241 dlp,rbol,hkan

1 Total Coliform MPN/100mL 0 0 0 50 APHA9221-B

2 Total Coli Tinja MPN/100mL 0 0 0 APHA.9221-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.4239 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L,4240 : Air Sumur Bor (Gigi)
L,4241 : Air Sumur Bor (Labor)

F·S.JO.4.aLKooSB



'DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL Gajlh Midi Gn. Plngilun Pldlnc Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: labkessumhar@yahoo.co.14

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenert~
Tanggal Pengujlan

: L4242-42441 lHU I BlK-SB I VIII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut , Padang
: 082392709009
: Rhoma Oaverli
: Air Bersih
: L,4242-4244
: 23 Agustus 2017
: 23 sid 31 Agustus 2017

No Parameter Satuan Samper Batas Makllmum yang
Speslflkasl Metodel.4242 L,4243 L,4244 dlperbolehkan

1 Total Colifonn MPNl100ml 0 0 0 50 APHA.9221-B

2 Total Coil Tlnja MPN/100ml 0 0 0 - APHA.9221-E

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L,4242 : Air Sumur Bar (Sumber Air)
L,4243 : Air Sumur Bar (IGO)
L,4244 : Air Sumur Bar (Gizi)

F·S.JO....BLK-5B



No. LHU
Nama Petanggan
Alamal
Telp/Fax
Personel yang dlhubungi
Jenls Sampat
No. FPPS I No. Sampal
Tanggal Penerimaan
Tanggal PanguJlan

I DINAS KES~BATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEBATAN

JI. G.j.h M.d. Gn. P.ngllun P.dug TelpI Fax: 0751_ 41917
.email: lahkessumbar@vqhoo.co.Jd

LAPORAN HASll UJI

: l.4n~781 , lHU I BlK-SBI IX '2017
: RSJ Prof, HB Sa'lnln Padlng
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
:082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Beralh
:L4n~781
: 18 September 2017
: 18 sid 23 September 2017

HASll PENGUJIAN
No Parameter Satuan Sampel Bataa Makalmum yang

Speslflkaal Metod.l,4779 L,4780 L.4781 dlperbolehkan

1 Total Coliform CFU/100mL 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 E. coli CFUI100mL 0 0 0 0 APHA.9221-E2

Kode Sampel :
L,4n9 :Air Sumur Bor (Gizi)
L.4780 : Air Sumur Bor (Sumber Air)
L.4781 : Air Sumur Bor (laboratorium)

Catalan:
1. HasHuji inl hanya bertaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Ujl ini lerdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasll Ujl Ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboralorium

Kesehatan Provlnsi Sumatera Baral.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari langgal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar langgung jawab laboralorlum penguji.

F·S. J O.4-BLK-8B



No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/ Fax
Personel yang dihubungi
Jenls Sampel
No. FPPS / No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal Pengujlan

I DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mad. Gn. P.n&lIun Pad.nc Telp I Fax: 0751 - 41917
email: IqbkesSlfmbqr@vahoo.co.ld

LAPORAN HASIL UJI

: L.478247841 LHU 1BLK-SB IIX 12017
: RSJ Prof. HB SI'lnln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Berslh
: L.47824784
: 18 September 2017
: 18 sid 23 September 2017

HASIL PENGUJIAN

No Parameter Satuan Sampel Batal Maksimum Ylng
Spesiflkali MetodeL.4782 L.4783 L.4784 dlperbolehkln

1 Total Coliform CFUI100mL 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 E.coli CFU/100mL 0 0 0 0 APHA.9221-E2

Kode Sampel :
L.4782 : Air Sumur Bor (IPSRS)
L4783 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L.4784 : Air Sumur Bor (IGD)

Catatan:
1. Hasil ujj inj hanya beriaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Has!1UJi ini terdiri dan 1 halaman. •
3. Laporan Hasil Ujl jni tidak boieh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulls dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Bara!.
4. Laboratorlum melayanl pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji. " __ " _.. _

~~'~ mber2017
~~ ltp atorium Klinik

/,':, "( PenJ:2Iia·M' ob ogi(r. !~.,J-I •
I, I \ \ (' \ ~ ) \. ' ' •

• j : ~~y')g.;:~c (loll ~.
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~-~~}

F·S.JO.4-BLK-5B



, ~ ,

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G_j_h Mad_ Gn. Panllilun Padanll Telp I Fax: 0751 _ 41927
Clludl ; labkessumbmlaJ.Vahoo.CQ.id

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp / Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJ Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.5609-5611/ LHU 1BLK·SB 1X 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: Ji. Raya Uiu Gadul , Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Bersih
: L.5609-5611
: 20 Oktober 2017
; 20 sid 28 Oktober 2017

No Parlmeter Satuan Sam pel Batas Makslmum ylng
Spealflkaal Metod,L.5609 L.5610 L.5611 dJperbol,hkan

1 Total Coliform CFU/100mL 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 Total Coli Tinja CFU/100mL 0 0 0 0 APHA.9221·E2

HASiL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.5609 : Air Sumur Bor (Gizi)
L.5610 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L.5611 : Air Sumur Bor (Sumber Air)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampei yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dan 1 halaman.
3. Laperan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuaii secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsl Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/compiaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dan tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji,

F-S.IO.4-BLK-SB
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DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHA TAN

JI. Gajah Mada Gn. Panjitiluo PadaoR Telp I Fax: 0751 _ 41927
CIDltii : labkessumbat@vqhoo.co.1d

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Janis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal Pengujlan

: L5612-5614I LHU I BLK·SB 1X 12017
: RSJ Prof. HB ,Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut , Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Bersih
: L5612-5614
: 20 Oklober 2017
: 20 sid 28 Oklober 2017

No Parameter Satuan Sampel Bata. Makslmum yang
Spe.lflkasl MetodeL.5612 L.5613 L.5614 dlperbolehkan

1 Tolal Coliform CFU/100mL 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 Total Coli Tinja CFU/100mL 0 0 0 0 APHA.9221~E2

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L,5612 : Air Sumur Bor (IGD)
L,5613 : Air Sumur Bor (IPSRS)
L,5614 : Air Sumur Bor (Labor)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya bertaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji Inl tertliri dan 1 halaman.
3. Laporan Hasll Ujl Inl tidak boIeh dlgandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dan UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Barat.
4. Laboratorium metayanl pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari langgal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.

F-5.10.4-BLK-5B



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM.KESEHATAN

JJ. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: lahkes.mmhar@vahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJPenerlmaan
Tanggal Pengujian

: L.6585-6587 I lHU I BlK·SB I XII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: JI. Raya Ulu Gadut , Padang
; 082392709009
: Rhoma Oaverli
; Air Berslh
: L.6S8S·6S87
; 04 Oesember2017
: 04 sid 18Oesember2017

No Parameter Satuan Sampel *Baku
Spealflkaal MetodeL.6585 L.6586 L.6587 MutuA. FISIKA

1 Kekeruhan ..J Skala NTU <0,02 0,24 0,20 25 SNI:06-6989.(1)25-2ooS2 Wama Skala TCU 0,3 0,7 0,9 50 SNI:06-6989.(1)24-2005B.KIMIA
1 Besi (Fe)-.J mglL 0,118 <0,11 <0,11 1,0 SNI:06-6989.4-20042 Auorlda (F) mgll 0,271 0,264 0,086 1,5 SNI:06-6989.29-20053 Chlorida (CI) -.J mg/L 6,04 2,01 4,02 (.) SNI06-6989.19-2oo94 Kesadahan(CaC03) mglL 35 34 33 500 SNI:06-6989.12·20045 Mangan (Mn) -.J mg/L <0,026 <0,026 <0,026 0,5 SNI:06-6989.5-20046 Nitrat (NOJ}-N mg/L <0,1 <0,1 <0,1 10 SNI:06-2480-19917 Nitrit (N~)-N -.J mg/L <0,006 <0,006 <0,006 1,0 SNI:06-6989.9-20048 pHv . 7,81 7,70 7,67 6,5-8,5 SNI:06-6989.11·20059 Sulfat (S04) ..J mglL 1,61 1,46 2,41 400 SNI:06-6989.2()"2oo910 Zat Organik (KMn04) -.J mglL 2,37 2,S3 4,42 10 SNI:06-6989.22·2004

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6585 : Air SumurBor (IGO)
L.6586 : f.jr SumurBor (KantorIlPSRS)
L.6587 : Air Sumur Bor (laboratorlum)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasll Uji Inl terdiri dari 1 halaman,
3. Laporan'Hasil Uji Inl tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkapdan seiijin tertulis dari UPTOBalai Laboratorium

KesehatanProvinsl Sumatera Baral
4. laboratorlum melayani pengaduanlcomplaintmaksimum 1 (satu)minggu terhitungdari tanggal penyerahan LHU.
5. Samplingdlluar tanggungjawab laboratorium penguji.
6. ·Peraturan Menterl Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017,
7. -.J: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025.

F·S. JO.4-SLK-5S
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DINAS KESEBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajab Mada GD.PaDlilun PadaDI Telp I Fax: 0751- 41927
email: labkessumbar@yahoo.co.ld.'~:.:,.-------====-------

LAPORAN HASIL UJI........ .-'I!'I. ~ ," . No. LHU
~~;.' Nama Pelanggan

Alamat
Telp/Fax
Personei yang dlhubungl
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampal
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L6440-64421 LHU I BLK-SB I XI 12017
: RSJ Prof. HB Sa'lnln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
: 085274168686
:Allmar
: Air Bel1llh
: L.6440-6442
: 27 November 2017
: 27 November sid 04 Desember 2017

HASIL PENGUJIAN
Sampel .. BatH Makllmum yang

No Parameter Sltuln Speslflka,1 Metod, .
L6440 L6441 L.6442 dlperbolehkan

1 Total Coliform MPNl100mL 0 2,2 2,2 50 APHA.9221-B

2 E.coll MPNl100mL 0 0 0 0 APHA.9221-E

J~.,
Kode Sampel :
L.6440 : Air PDAM (IGD)
L.6441 : Air PDAM (Kantor)
L.6442 : Air PDAM (Laboratorium)

Catatan:
1. Hasil uji Inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasll Ujl Ini terdlri dari 1 halarnan.
3. Laporan Hasll Uji inl tidak boIeh digandakan, kecuali secara lengkap dan sellJln tertulis dari UPTD Balal laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (salu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling dlluar tanggung Jawab laboratorlum pengujl.



DlNAS KESEBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajab Mada Go. PaDgiluDPad.og Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: labkessumba@vahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI

No.LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dlhubungi
Jenis Sampel
No. FPPS 1No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.6437-6439/, LHU I BLK-5B I XI/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
: 085274168686
:Allmar
: Air Bel"llh
: L.6437-6439
: 27 November 2017
: 27 November sid 04 Desember2017

No Parameter Sltuan
Sampal Batas Makslmum yang Speslflkasl Metode

L.6437 L.6438 L.6439 dlperbolehkan

1 Total Coliform MPN/100mL 0 0 0 50 APHA.9221-B

2 E. coli MPNl100mL 0 0 0 0 APHA.9221-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6437 : Air PDAM (Gizi)
L6438 :Air PDAM (Reservoar)
L6439 : Air PDAM (SumberAir)

•>



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G.jab Mad. Gn. Pan&i1un Padaog Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: {abkessumbar@Yahoo.co.ld

No.LHU
NamaPelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personelyang dihubungi
Jenls Sampel
No. FPPSINo. Sampel
Tanggal Penerlmaan
Tanggal Pengullan

LAPORAN HASll UJI

: L6585-6587 1 lHU 1BlK-SB / XII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya UluGadut , Padang
: 082392709009
: RhomaDaverti
: AlrBerslh
: L6585-6587
: 04 Desember2017
: 04 sid 11Desember2017

No Plrameter Satuan Sampel
Bata. Makalmum yang

Spealflka., MetodaL.6585 L.6586 L6587 dlperbolahkln
1 TotalColiform CFU/100ml 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 E. coli CFU/100ml 0 0 0 0 APHA.9221-E2

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel ;
L.6585 ; Air SumurSor (IGD)
L6586 : Air SumurBor (Kantor/IPSRS)
L.6587 ; Air SumurBor (Laboratorium)

Catatan;
1. Hasll ujllnl hanyaberlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHaslJUlllni terdlrl darl1 halaman.

3. Laporan Hasll Ujl Ini tidak bolehdigandakan, kecuali seearalengkapdan seiijin tertulisdart UPTDBalai LaboratoriumKesehatanProvinsl SumateraBara!.

4. laboratorlum malayanlpengaduan/complaint maksimum1 (satu)mingguterhitungdan tanggal penyerahanLHU.5. Samplingdiluartanggungjawab laboratorlumpengujl. .

F-S.IO.4-BLK-8B



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp I FaJ: : 0751- 41917
email: lahkes.\·umbar@fahoo.co.id

LAPORAN HASll UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal Pengujian

: L6582-6584 I lHU I BlK·SB I XII/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu GadJJt, Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Bersih
: L.6582-6584
: 04 Desember 2017
: 04 sid 18 Desember 2017

No Parameter Satuan Sampel ·Baku
Spulflkas' Metodel.6582 l.6583 l.6584 Mutu

A. FISIKA
1 Kekeruhan -.J Skala NTU 1,36 <0,02 <0,02 25 SNI:06-6989.(1 )25-20052 Wama Skala TCU 1,9 1,7 <0,2 50 SNI:06-6989.(1 )24-2005B.KlMIA
1 Besi (Fe)-.J mg/L 0,126 0,141 <0,11 1,0 SNI:06-6989.4-2004
2 Fluorlda (F) mg/L 0,371 0,216 0,293 1,5 SNI:06-6989.29-2oo5
3 Chlorlda (CI) -.J mg/L 3,02 4,02 5,02 (-) SNI06-6989.19-2oo9
4 Kesadahan (CaC03) mg/L 31 36 36 500 SNI:06-6989.12-20045 Mangan (Mn) v mg/L <0,026 <0,026 <0,026 0,5 SNI:06-6989.5-2004
6 Nitrat (N03)-N mg/L 0,162 <0,1 <0,1 10 SNI:06-2480-1991
7 Nitrlt (NOti-N V mg/L <0,006 <0,006 <0,006 1,0 SNI:06-6989.9-2004
8 pHv - 7,76 7,84 7,84 6,5-8,5 SNI:06-6989.11-2005
9 Sulfat (SO.) ~ mg/L 1,74 1,30 1,19 400 SNI:06-6989.20-2009
10 Zat Organik (KMnO.) ..J mg/L 4,58 3,48 2,84 10 SNI:06-6989.22-2004

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6582: Air Sumur Bor (Gizi)
L.6583 : Air Sumur Bor (Reservoar)
L.6584 : Air Sumur Bor (Sumber Air)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji inJterdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dali UPTD Balai Laboratolium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laborator!um melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.
6. *Peraturan Menter! Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017.
7. v: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025.~=~

F-5.10.4-BLK-sB
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DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G_jah M_d_ Gn. Pan&i1unPadan& Telp I Fax: 0751- 41927
email: lahkessumhar@xahoo.co.ld

No.LHU
NamaPelanggan
A1ama!
Telp I Fax
Personelyangdihubungi
Jenis Sampel
No. FPPSI No.Sampel
TanggalPeneri~
TanggalPengujlan

LAPORANHASIL UJI

: L6582~584/ LHU/ BLK..sB / XII/2017
: RSJ Prof. HB Sl'lnln Pldln;
: JI. RayaUluGadUI • Padang
: 082392709009
: RhomaDaverli
: Air Be",lh
: L6582-6584
: 04 Desember2017
: 04 sid 11 Desember2017

No Plrameter Satuan Sampel SItuMaklimum yang
Spealflkall MetodeL.6582 L6583 L6584 dlperbolehkan

1 TotalCallfonn CFUI100ml 0 0 0 50 APHA.9221-B2

2 E. coli CFUI100ml 0 0 0 0 APHA.9221·E2

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel .
L6582 : Air SUmurBor (GIzl)
L6583 :Air SumurBor (Reservoar)
L6584 : Air SumurBor (SumberAir)

Catatan:
1. Hasil uji in! hanyaberlakuuntuksampel yangdiuji.
2. laporan HaeIIUp inI terdlri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji Inl tidak boIeh digandakan,kecualisecara lengkapdanseiijin tertuiisdari UPTDBalallaboratorium

Kesehatan ProvinsiSumateraBaral.
4. laboratoriummeiayanlP8Ilgaduanlcomplainlmaksimum1 (satu)mingguterhitungdan tanggalpenyerahantHU.5. SamplIngd11uartan99UngJawab laboratoriumpenguji. .

•

F-5. JO.4-BLK-8B
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t, , DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajab Mada GD.PaD&iluDPadaDa Telp I F'u : 0751- 41927
email: {qbkWUmbtu@ya!roo.co.ld

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telpl Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal PenguJian

: L.3318·33191 LHU I BLK·SB I VII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 085274168686
: Alimar
: Air Limbah
: L.3318·3319
: 13 Juli 2017
: 13 sId 24 Juli 2017

No Parameter Satuan Sampel *Baku
Speslflkasl MetodeL.3318 L.3319 Mutu

1 ZatPadatTersuspensi(TSS)v mg/L 9 111 30 SNI 06-6989.3-2004
2 pH" . 7,76 6,74 6,0-9,0 SNI 06-6989.11:2004
3 B005 mg/L 13,6 89,7 30 SNI 06-6989,72:2009
4 COOv mg/L 31,6 394 100 SNI 6989.73:2009
5 Minyak dan Lemak mg/L <0,1 0,4 5 SNI 6989.10:2009
6 Amoniak (NH:rN)v mg/L 0,74 10,42 10 SNI 06·6989.30:2005

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.3318 : Umbah RS (Inlet)
L.3319 : Limbah RS (Outlet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sam pel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdin dan 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari langgal penyerahan LHU.
5. Sampling diluartanggung jawab laboratomim penguji.
6. *PeraturanMenteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/MenlhklSeljen/Kum.1/8/2016.
7. ..J: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025.
8. Sampel dicurigai terbalik pada prosespelabelan.

/Z~>,padang, 24 Juli 2017
Manage~ te~nik Laboratorium Kesehatan Masyarakat

,~, -I
. (.___Jbfl~: I ".

.Adi,' Hartono, SKM, M. Biomed
NIP. 196907291992031 003

F·S.IO.4-BLK-8B



. DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajah Mada CII. Palllllllll PadaDI Telp I Fax: 0751 _ ..1927
email: 19bkessumbqr@yahoo.co.ld

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.3811-3812I LHU I BlK-S8 I VIII I 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Limbah .
: L,3811-38~2
: 02 Agustus 2017
: 02 sid 12 Agustus 2017

,

No Parameter Satuan Sampel ·Baku
Sp8llflkasl MetodeL.3811 L.3812 Mutu

1 Zat Padat Tersuspensi (TSS)v mg/L 30 8 30 SNI06-6989.3-2004
2 pH v . 6,71 7,52 6,0-9,0 SNI 06-6989.11:2004
3 BOD5 mg/L 139 9,95 30 SNI 06-6989.72:2009
4 CODv mglL 437 26,8 100 SNI 6989.73:2009
5 Minyak dan lemak mg/L <0,1 <0,1 5 SNI 6989.10:2009
6 Amoniak (NH3-N)V mglL 2,47 0,28 10 SNI 06-6989.30:2005

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L,3811 : Limbah RS (Inlet)
L,3812: Limbah RS (Outlet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji inj tidak boleh djgandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhilung can langgal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorjum penguji.
6. *Peraturan MenterlUngkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/MenlhklSetjen/Kum.1/8/2016.
7. v: Tanda PaT8meter Terak,reditaSi ISO: 17025.

~... , 8. Sampal dicurigalterbalik pada proses pelabelan.

~:;;;;~:!N,. ustus 2017
i~~n.Da:-~q~lIKesehatan Masyarakat

F-5.JO.4-BLK-5S
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, DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JLGajah Ma. G~~PaDlilaDPadaDITelpI Fax: 0751_ 41927
email: Igbk(IIHmbqr@yqlroo.co:lt[

LAPORAN HASIL UJI
No, LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No, FPPS I No, Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal PenguJlan

: L,3811-3812/LHU I BLK-SB I VIII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air Lim bah
: l.3811-3812
: 02 Agustus 2017
: 02 sId 08 Agustus 2017

No Parameter Satuan Sampal Batas Maximum Yang
Spnlflkaal MetodeL,3811 L.3812 Dlperbolahkan

1 Total Coliform CFUI100mL 4200000 <1000 3000 APHA4,221.B

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.3811 : Limbah RS (Inlet)
L.3812: Limbah RS (Outlet),
Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sam pel yang di!Jji.
2. Laporan Hasil Ujllni terdiri dari 1 halaman.
3, Laporan Hasil Uji Ini Udak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

4. Laboratorium melayan; pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU,
5. Sampling dlluar tanggung jawab laboratorium penguji.

~=9 08Agustus 2017
, Laboratorium Klinik

-~'I'le1l~lkrobiologi

F-S,)O,4-BLK-5B



DiNAS KESEHATAN PROVINS} SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajab Mada CD. PaDIUUDPadaDI Telp I Fax: 0'751_ 41927
emall: IgbkWUlPIbtu@;yahoo,co.ld

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaiPenerimaan
Tanggal PenguJlan

: L.4713-47141 lHU 1BlK-SB IIX 12017
: RSJ Prof. H8 Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Oaverli
: Air Limbah
: 1.4713-4714
: 15 September 2017
: 15 sId 29 September 2017

No Parameter Satuan Sampel *Baku
Spniflkas' Metod.L.4713 L.4714 Mutu1 Zat Padat Tersuspensl (TSS)" mg/L 120 79 30 SNI 06-6989.3-20042 pH" - 6,87 11,15 6,0-9,0 SNI 06-6989.11 :20043 BODs

mg/l 122 7,11 30 SNI 06-6989.72:20094 COD" mg/l 360 15,9 100 SNI 6989.73:20095 Minyak dan Lemak mg/l <0,1 <0,1 5 SNI 6989.10:20096 Amoniak (NH3"N)" mg/L 11,95 <0,014 10 SNI 06-6989.30:2005

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.4713: Umbah RS (Iniet)
L.4714: Limbah RS (OuUet)

Catatan:
1. Hasil uji inj hanya berfaku untuk sampel yang djuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 haiaman.

3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi Sumatera Barat.

4. Laboratorlum melayani pengaduan/complainl maksimum 1 (satu) minggu lerhitung dari langgal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.

6. *Peraturan Mentert Ungkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/MenihklSetjen/Kum.1/8/2016.
7. ,,: Tanda Parameter Terakreditasj ISO: 17025.
8. Sampel dicurlgal terbalik pada proses pelabeia~.

F·S.J O.4-BLKoSB

~KAN
~Akntd-. ..........

L.borMorium Palpdl
LP-SQ2·IDN



· DINAS KESEHATAN PROVINS} SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajab Mada GD.PaDIUaa Padalll Telp I Fax: 07S1- 41917
emall : IgbkelSumbgr@yahoo.co.ld

LAPORAN HASll UJI

No. LHU
Nama Pelang9an
Alamat
Telp 1Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS 1No. Sampel
TanggalPenenmaan
Tanggal Pengujlan

: l.4713-47141 lHU 1BlK·SB IIX 12017
: RSJ Prof, HB Sl'lnln Padlng
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Air limbah
: L.4713-4714
: 15 September 2017
: 15 sId 18 September 2017

HASiL PENGUJIAN

No Parameter Satuan Sampel Batas Maximum Yang Spnlflkasl Metode
L.4713 l.4714 Dlperbolehkan

1 Total Coliform CFU/100mL 9300000 8400 3000 APHA9221.B2

Kode Sampel :
L.4713: Umbah RS (Inlet)

'" L.4714: Umbah RS (OuUet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Ujl Inl terdirl dari 1 halaman.
3. laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balal Laboratorium

Kesehatan Provinsl Sumatera Barat. •
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling dlluar tang9un9 jawab laboratorium penguji.

F·S.JO.4-SLK-5S



~."':. DlNAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajih Mada Gn. PaDRilunPadanR Telp I Fax: 0751- 41917
email: Igbkmumbqr@vqboo.CQ.ld

.'
lAPORAN HASll UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal PenguJlan .

: l.5405-54061 lHU I BlK-SB I X 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AirLlmbah
: L,5405-5406
: 12 Oktober 2017
: 12 sid 24 Oktober 2017

No Parameter Satuan Sampel ·Baku
Speslflkall Metodel.5405 L.5406 Mutu

1 Zat Padat Tersuspensi (TSS)" mglL 134 3 30 SNI 06-6989.3-2004
2 pH" - 6.53 7,86 6,0-9,0 SNI 06-6989.11:2004
3 BODs mg/L 107 13,4 30 SNI 06-6989.72:2009
4 COD" mg/L 448 38,7 100 SNI 6989.73:2009
5 Minyak dan Lemak mg/L 38,6 <0,1 5 SNI 6989.10:2009
6 Amonlak (NH3"N)" mglL 0,034 0,027 10 SNI 06-6989.30:2005

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.5405 : Umbah RS (Inlet)
L.5406 : Umbah RS (OuUet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji Inl lerdiri dari 1 halaman.

3. Laporan Hasil Uji Ini tidak boleh digandakan. kecuali secara lengkap dan selijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Sumatera Baral

4. Laboratorium melayanl pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling (fHuar tanggung jawab laboratorium penguji.
6. *Peraturari Menter! Ungkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/MenlhklSeljen/Kum.1/8/2016.
7. ,,: Tanda PararneterTerakreditasi ISO: 170

~:=.=?~
c:,~HAr4

~~ a , 2 ktober 2017
fa er Tek' ibo ~n Kesehatan Masyarakat~ ~\\).... I! (3 \)~'\o·~o" _\ ~o'"+- ,/, '·:".~.:t"~ !

F-S.I0.4-BLK.-8B
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, DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cljlb Mlda CB.PIBIUDBPldo, Telp I Fax: 0751 _ 41927
email: IabkmmbarfiiNghoo.co.ld

b··r~"··:1.:""",. LAPORAN HASIL UJI

r
r,' ',' ."

No.LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No, FPPS I ~o. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujlan

: L.540S-54061 LHU I BLK-SB I X I 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AirLlmbah
: lo540S-5406
: 12 Oktober 2017
: 12 sId 16 Oktober 2017

No Parameter Satuan Sampel Batas Maximum Yang
Speslfikasl Metod.L.540S L.5406 Dlperbolehkan

1 Total Coliform CFU/100mL 9700000 <1000 3000 APHA9221.B2

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
lo5405 : Umbah RS (Inlet)
lo5406 : Umbah RS (OuUet)

..~;

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasii Ujl Ini terdiri dari 1 halaman,
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balal Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU,
5. Sampling diluar tanggung Jawab laboratorium penguji.

'.,

,
I."t:

~. ,.

..

F-S.IO.4-BLK-SB



, DIlYASKESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
·UPTDBALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajab Mlda·GD. PIDgiluDPadlDg Telp I Fax: 0751- 41927
email: IabkesSHmbqt@vqlroo.co.l4

LAPORAN HASIL UJI
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personal yang dlhubungi
Jenls Sampel
No. FPPSINo. Sampel
TanggalPenenmaan
Tanggal PenguJian

: l.6053-6054 I lHU I 8lK-S8 I XI 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AlrLlmbah
: L.6053-6054
: 08 November2017
: 08 sid 20 November2017

HASIL PENGUJIAN
No Parameter Satuan Sampel *Baku

Speslflkasl MetodeL.6053 L.6054 Mutu1 Zat Padat Tersuspensi (TSS)"'; mg/L 18 2 30 SNI 06-6989.3-20042 pH"'; - 6,63 7,55 S,O-9,O SNI 06-6989.11:20043 8005 mg/l 52,8 13,9 30 SNI 06-6989.72:20094 COO"'; mg/L 7S,3 21,7 100 SNI 6989.73:20095 Minyakdan Lemak mg/L 1,2 0,6 5 SNI 6989.10:20096 Amoniak (NHrN)"'; mg/L 0,975 0,053 10 SNI 06-6989.30:2005KocleSampel :
L.6053 : Umbah RS (Inlel)
L.6054: Umbah RS (Outlet)

Catatan:
1. Hasil ujl Inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasil.Uji inl terdin dan 1 halaman.

3. LaporanHasil Uji Inl tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkapdan seiijin tertulis dari UPTOBalai LaboratoriumKesehatanProvinsiSumatera Barat.

4. Laboratoriummelayani pengaduan/complaintmaksimum 1 (satu)minggu terhitungdari tanggal penyerahan LHU.
5. Samplingdlluar tanggungjawab laboralorium penguji.
6. *PeraturanMenter!Ungkungan Hidup dan KehutananRI No. P.S8/MenlhklSeljen/Kum.1/8/2016.
7. ...;:Tanda ParameterTerakreditasi ISO: 17025.• o.:;::,~::::.~.,

'_..···,··[P~,·.~..- - I~,
l:'-. \' ..-::.._- ...__,.~(.....

fI~~ng, 20 Noy~ber 2017
Manage.rl ~ i~~.. . toHum.~sehatan Masyarakal

"""c;t:l
Adl Hartono, SKM, M. Blomed
NIP. 19690729 199203 1 003

F-S.JO.4-BLK-8B
~~

Laboratoriwn~i
LP-S02-IDN
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,DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. GaJab Mada GD. PaD&lluD PadaD&Telp I Fax: 0751 _ 41927
emaU : IabkepHmbqlfiiNqhoo,co,{d

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
A1amat
TeipJ Fax
Personal yang dihubungi
Jenis Sampal
No. FPPS J No. Sampal
Tanggal Penerlmaan
Tanggal Pengujlan

: L,6053-6054J LHU I BlK-SB JXI/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhol'Aa Daverfi
: Air Llmbah
: L,6053-6054
: 08 November 2017
: 08 sid 16 Nov9mber 2017

HASIL PENGUJIAN
No Pll'lmeter Satuan .. Sam pal Bata. Maximum Yang

Spealflka.1 MetodaL.6053 L.6054 Djperbolehkan

1 Total Coliform CFU/100mL 10900000 <1000 3000 APHA9221.B2

Kode Sampal :
L,6053 : Umbah RS (Inlet)
L,6054 : Umbah RS (OuUet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya ber1aku untuk sam pel yang diuji.
2. laporan Hasil U~ Ini terdiri dari 1 halaman.

3. laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali seeara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD BaJal Laboratorium
Kesehatan Provlnsl Sumatera Barat.

4. Laboratorium malayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling dlluar tanggung jawab laboratorium penguji. .'

F-S.IO.4-BLK-8B



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. GaJab Mada Gn. PaDaUUDPadaDa TelpI Fax: 0751- 41927
email: IgbkmHmbqr@alqhoo.co.ld

••

•

No.LHU
Nama Pelanggan
A1amat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tangga' PenguJlan

LAPORAN HASIL UJI

: L.6696-6697 I LHU I BLK-SB I XII/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 085274168686
: A1imar
: AlrLlmbah
: L.6696-6697
: 07 Oesamber 2017
: 07 sid 19 Oesember 2017

~
Sampel *Baku

No Parameter Satuan
Speslflkul MetodeL.6696 L.6697 Mutu1 Zat Padat Tersuspensi (TSS)v mgIL 60 119 30 SNI06-6989.3-2OO42 pHv - 6,60 9,81 6,0-9,0 SNI 06-6989.11:20043 BODs mgIL 99,S 3,05 30 SNI 06-6989.72:20094 COOv mgIL 154 <5,14 100 SNI 6989.73:20095 Mlnyak dan Lernak mgIL 0,5 <0,1 5 SNI 6989.10:20096 Arnoniak (NH;rN)v mgIL 10,02 <0,014 10 SNI 06-6989.30:2005

HASIL PENGUJIAN

Kode SampeJ :
L6696 : Umbah RS (Inlet)
L.6697 : Umbah RS (OuUet)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasil Uji ini lerdiri dari 1 haJaman.

3. Laporan HasIJUjl Inl tidak boleh digandakan, kecuali sacsra lengkap dan saiijin tertulis dari UPTO Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi Sumatera Baral

4. Laboratorium melayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.

6. *Peraturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68IMenlhklSeljen/Kum.1/8/2016.
7. v: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025. .

atan Masyarakat

F-S.1O.4-BLK-sa
~~

Laboratorium Pcngtiji
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DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL GaJabMada Ga. PIDeilaDPadlDe Telp I Fu : 0751 - 41927
elDaH: IqbkaSHmbtp@yqboo,co.ld

LAPORANHASll UJI
No. LHU
NamaPelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personelyang dihubungi
Jenls Sampel
No. FPPSI No. Sampel
TanggalPenerimaan
Tanggal Pengujlan

: L.6696-6697I lHU I BlK·SB / XII / 2017
: RSJ Prof. HB Satanln Padang
: JJ.RayaUlu Gadut
: 085274168686
: Alimar
: Ah'Llmbah
: L.6696-6697
: 07 Desember2017
: 07 sid 13 Desember2017

No Parameter Situan Slmpel Bltal MlXlmum Ylng
8pealflklll MetodeL.6696 L.6697 Dlperbolehkln

1 Total Coliform CFU/100ml 10600000 <1000 3000 APHA9221.B2

HASIL PENGUJIAN

KodeSampel :
1.6696 : UmbahRS (Inlet)
1.6697 : UmbahRS (OuUet)

Catatan :
1. Hasil uji ini hanyaberlaku untuk sampel yang diiJji.
2. LaporanHasil Ujllnl terdiri dari 1 halaman.
3. LaporanHasiJUjl Inl tidak boleh digandakan,kecualisecara lengkapdan seiljin tertulis dan UPTDBaJaj Laboratorium

KesehatanProvlnal SumateraBaral
4. laboratorium melayanlpengaduanlcomplaintmaksimum1 (satu)mlnggutemitungdari tanggalpenyerahanLHU.
5. Samplingdlluar tanggungjawab laboratoriumpenguji.

F.S.lO.4-BLK-8B
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DINAS KESEHATAN PROVINS} SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Gajah Mada GD. PaDgiluDPadaDKTelp I Fax: 0751 _ 419%7
emaU : lebkessumbat@valroo.co.1d

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggalPene~aan
Tanggal Pengupan

: L.4845-4547 1 lHU 1BlK-SB IIX 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: Makanan
: L.4845-4547
: 20 September 2017
: 20 sid 23 September 2017

No Parameter Satuan Sampel
L.4845 Bataa Max L.4846 BatuMax U847 Baw Max1 Total Coli TInja MPN/100mL 96 102

2 ALT pergram/ml 0 106 0 106 9x 102 5 x 10·
3 Kapang pergramlml 0 10· 0 10· 0 10·
4 Salmonella pergram/ml Negatif Negatif
5 Staphylococcus aureus pergram/ml 0 5 x 103
6 V. Parahaemoliticus pergramlml 0 0
7 E.Coli pergram/ml 0 10 0 10

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.4845 : Tumis Toge
L.4846 : Goreng Tempe Tepung
L.4847 : Asam Padeh Ikan

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium malayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. SampUngdiluar tanggung jawab laboratorium penguji.

Pa¢~Dg,~:s...~tember 2017
/-' ...atn ManagerTe~?n,.I:.~bo.rato~umKlinik

;/ <;)/( ~- . P:~eha '~I ~ologl
; IJPTo ..
. LABO 3'\14

K RATOI?I
~~S€i(AT

Ora. Erlinda, M;Blomed
NIP: 196709111996032003

F·S.IO.4-SLK-8S



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTn BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. Cajah Mada CD. PaDgiluDPada., Telp I Fax: 0751- 41927
email: labkessHmblll@l1ahoo.co.ld

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungl
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

LAPORAN HASIL UJI

: L.6698-'6700I lHU I BlK-SB I XII12017
: RSJ Prof. HS Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 085274168686
:Alimar
: Makanan
: L.6698·6700
: 07 Desember 2017
: 07 sId 13 Desember 2017

No Parameter Satuan Sam pel
L.6698 Sataa Max L6699 Bataa Max L6700 Satu Max1 Total CoRTInja MPN/100ml 0 10

2 AlT CFU/gr 80 x 102 5 X 104 25 X 102 10' lOx 102 10'3 Kapang CFU/gr 0 104 0 10· 0 1044 SaimoneUa CFU/gr Negatif Negatif
5 Staphylococcus aureus CFU/gr 0 0
6 E. coO CFU/gr 0 0 0 0

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6698 :Gulal Ayam
L.6699 :Acar Kuning
L.6700 : Goreng Kacang + Buncis

Catatan:
1. Hasil uji Ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu temitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampl'mgdUuartanggung jawab laboratorium penguji.

F-S.IO.4-BLK-SB
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DINASKESEHATANPROVINSI SUMATERA BARAT f/r '.I.t( I{', (.1>_

UPTD BALAI LABORA TORIUM KESEHA TAN I u L._
JI. Gajah Mada GD. 'aDKllun PadanK Telp I Fax: 0751 _ 41927

e.. all : (gbkessHmbar@vahoo.co./ti

'), O,f,/

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.3140 I LHU I BlK·SB I VII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AlrMlnum
: L.3140
: 04 Juli 2017
: 04 sId 15 .Juli2017

HASIL PENGUJIAN

~
I

No Parameter Satuan Sampel "Baku Spesifikasl Metode
Mutu

1 Arsen (As) mg/l <0,005 0,01 APHA,3500-As

2 Fluorida (F) mg/l 0,101 1,5 SNI 06-6989.29:2004

3 Kadmium (Cd) mg/l <0,003 0,003 SNI 06-6989.16:2004

4 Kromium Valensi (Cr~ mg/l <0,01 0,5 SNI 06-2513 .1991

5 Nltrlt (NOrN) ...J mg/l <0,006 3,0 SNI6989.9:2009

6 Sianida (CN) mg/L <0,002 0,07 APHA. 4500·CN·E
Kode Sampel :
L.3140: Air Olahan (Depot RSJ)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berfaku untuk sampel yang diuji.
2. laporan Hasil Ujl inl terdirl darl1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan lHU,
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorlum penguji.
6. "Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PERJIVI2010.
7. ...J: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025

Padang, 15Juli2017
Manager Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat--~~1.

Adi H~,I~. Bi med
NIP. 196907291992031 003

•

F·S.I0.4-BLK·SB



DIMAS KlSEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHA TAN

JL Cajab Mid. Gil. PangiluD Padang Telp I Fax: 0751- 41927
e.. aU : lqbkwHmbqr@vahoo.co.id

LAPORANHASll UJI
• No. lHU

NamaPelanggan
A1amat
Telp I Fax
Personelyang dihubungl
Jenis Sampel
No. FPPSINo. Sampel
TanggalPenenmaan
TanggalPengujlan

: l.4245 I lHU I BlK·SB / VIII / 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. RayaUlu Gadut , Padang
: 082392709009
: RhomaDaverli
: AlrMlnum
: L.4245
: 23 Agustus 2017
: 23 sid 31 Agustus 2017

No Parameter Satuan Sampel Batas Makslmum yang
Speslflkasl Metodediperbolehkan

1 Total Coliform MPN/100mL 0 0 APHA,9221-B

2 Total Coli nnja MPNl100mL 0 0 APHA,9221-E

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel:
L.4245 : Air Olahan (Depot RSJ)

Catatan:
1. Hasil uji Inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasflUjl Inl tardln dan 1 helaman.
3. LaporanHasil Ujl Inl tidak boleh dlgandakan,kecuafiseearalengkapdan seiijin tertulisdari UPTDBalal Laboratorium

KesehatanProvinsi SumateraBarat.
4. Sampling diluar tanggung jawal>~aboratoriumpenguji.

F-S.I0.4-BUC-5B



DINAS DSEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL Gajlb Midi Ga. Plaillun Pldlng Telp I Fax: 0751-41927
•...n : Iabkqsumbat@vahoo,co.1d

LAPORAN HASIL UJI
•

No. lHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dihubungi
Jenls Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.4844f lHU I BlK-SB fiX I 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut, Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AlrMlnum
: L.4844
: 20 September 2017
: 20 sId 30 September 2017

No Parameter Satuan Sampel ·Baku
Speslflkasl MetodeMutu

1 Arsen (As) mg/L <0,005 0,Q1 APHA.3500-As
2 Fluorida (F) .. mg/l 0,346 1,5 SNI 06-6989.29:2004
3 Kadmium (Cd) mgll <0,003 0,003 SNI 06-6989.16:2004
4 Kromlum Valensi (Ch mg/l <0,01 (-) SNI 06-2513 .1991
5 Nitrit (N~) ..J mg/L <O,OOS 3,0 SNIS989.9:2009
6 Sianlda (CN) mg/L <0,002 0,07 APHA. 3500-CN-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.4844 : Air Olahan I Depot

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini tardiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasll Uji Inl Udak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsl Sumatera Barat

4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji.
S. ·Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492IMENKESIPERIiV/201 O.
7. ..J: Tanda Parameter Terakreditasi ISO: 17025

F-S.lO.4-BLK-sB



DIMAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTDDALAI LADORATORIUM KESEHAT AN

JJ.C.j.b M.d. CD.PaDgilun Pad ani Telp I Fax: 0751_ 41927
... ail : Iqbkessumbar@,vahoo,co,id

LAPORANHASIL UJI•

•

No, LHU
NamaPelanggan
A1amat
Telp I Fax
Personelyangdihubungi
Jenis Sampel
No, FPPSI No, Sampel
TanggaJPenerimaan
Tanggal Pengujlan

: l.48441 lHU I BlK·SB fiX f 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI, RayaUlu Gadut, Padang
: 082392709009
: RhomaDaverli
:AlrMlnum
: 1.4844
: 20 September2017
: 20 sid 23 Septem~r 2017

HASll PENGUJIAN

No Parameter Satuan Sampel Batas Maksimum yang
Spesiflkasl Metodediperbolehkan

1 Total Coliform MPNf100ml 0 0 APHA.9221·B

2 Total Coli Tinja MPNf100ml 0 0 APHA.9221·E

KodeSampel :
L.4844:Air OIahanI Depot

Catatan:
1, Hasil ujl ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2, laporan Hasil Ujl ini terdiri dari 1 halsman,
3. LaporanHasll U~ Inl tidak bolehdigandakan,kecualiseearalengkapdan seiijin tertulis dari UPTDBalai Laboratorium

KesehatanProvinsiSumatera~t. ..
4. Laboratoriummalayanipengaduan/complaintmaksimum1 (satu)mingguterhitung dari tanggal penyerahanLHU.
5. Samplingdlluar tanggungjawab laboratorlumpenguji.

•

F·S.IO,4-BLK.-SB



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LADORA TORIUM KESEHATAN

JL Gaj_bMadaGo.PaDgilun Padang Telp I Fax: 0751- 41927
e.. ail: Iqbke;ssumbar@vahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
A1amat
TeipJ Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS 1No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal PenguJian

: L.5S0SJ lHU J BlK·SB 1X 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadul, Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
: AlrMlnum
: L.560a
: 20 Oktober 2017
: 20 Oktober sId 31 Oktober 2017

Satuan Sampel *Baku Spesiflkasl MetodeNo Parameter Mutu
1 Arsen (As) mg/l <0,005 0,01 APHA.3500·As

2 Fluorida (F) mg/L 0,665 1,5 SNI 06·6989.29:2004

3 Kadmium (Cd) ..J mgIL <0,003 0,003 SNI 06·6989.16:2004

4 Kromlum Valensl (C~ mg/L <0,01 0,5 SNI 06·2513 .1991

5 Nitrlt (NOrN) ..J mgll 0,011 3,0 SNI6989.9:2009

6 Slanlda (CN) mg/L <0,002 0,07 APHA. 3500·CN-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.5S0S : Air Olahan (Depot RSJ)

t

Catatan:
1. Hasil ujl Inl hanya berlaku untuk sam pel yang diuji.
2. laporan Hasll Ujl Inl terdlr! darl1 halaman.
3. Laporan Hasil Ujl Ini tidak boIeh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Baral
4. Laboratorlum melayani pengaduan/oomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan lHU.
5. Sampling dlluar tanggung jawab laboratorium penguji.
6. *Peraturan Menter! Kesehatan RI No.492IMENKESJPERlIV/2010.
7. ..J: TandaP8lllmeterTerakreditasllSO: 17025

MJIIIit&I(JiIlmTll:-tsltola~m Kesehatan Masyarakat

y .

•

F-S.lO.4-BLK-SB



•

DINAS KESEBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. G.jab Mad. Gil. Panl(i1un Padanl Telp I Fax: 0751 - 41927
email ;Iqbkessumbat@xahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI

"
No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp I Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujlan

: lo56081 lHU I BlK-SB I X I 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: JI. Raya Ulu Gadut , Padang
:082392709009
: Rhoma Daverli
:AlrMlnum
: L,5608
: 20 Oktober 2017
: 20 sId 28 Oktober 2017

HASll PENGUJIAN

No Parameter Satuan Sampel
Batas Maksimum yang Speslflkasl Metode

dlperbolehkan

1 Total Coliform MPN/100ml 0 0 APHA.9221·B

2 Total Coli Tinja MPN/100ml 0 0 APHA.9221-E

Kode Sampel :
lo5608 : Air Olahan (Depot RSJ)

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. laporan Hasil Ujl Inl terdiri dar! 1 halaman.
3. laporan Hasll Ujl Inl tidak boleh dlgandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai laboratorium

Kesehatan Provinsl Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayanl pengaduan/coniplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan lHU.
5. Sampling dlluar tanggung jawab laboratorlum penguji.

•

,

•

F·S.lO.4-BUC-SB



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JL GaJahMadaG•• 'a.,llun 'adang Telp '.'ax :0751- 41927
email: iqbkessumbat®rqhoo.co.ld·~~:'?:;:~.---------------------------------...;;_..-

h::'
,.t:~~·:
',.t .'

._ -

LAPORAN HASIL UJI
lit

;~ .., No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personel yang dlhubungl
Jenls Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggat PenguJlan

: L.60661 LHU I BlK-SB I XII 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JJ. R~ya Ulu Gadul , Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
:AlrMlnum
: L.6066
: 09 November 2017
: 09 sid 20 November 2017

. ".......

'i;~..

Parameter Sltuan Sampel *Baku Speslflkasl MetodeNo
Mutu

1 Arsen (As) . mg/L <0,005 0,01 APHA.3500-As

2 Auorida (F) mgIL <0,2 1,5 SNI 06-6989.29:2004

3 Kadmium (Cd) -.J mgIL <0,003 0,003 SNI 06-6989.16:2004

4 Kromlum VaJensl (erBj mgIL <0,01 0,5 SNI 06-2513 .1991

5 Nilrit (NOrN) -.J mg/L <0,006 3,0 SNI 6989.9:2009

6 Sianlda (CN) mgIL <0,002 0,Q7 APHA. 3500-CN-E

HASIL PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6066: Air OIahan (Depot RSJ)

, ,...
....J~..

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Ujl Inl tardlrt dart 1 halaman.
3. Laporan Hasil Ujl Inl tidak boleh dlgandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai laboratorium

Kesehatan Provlnsl Sumatera Baret
4. Laboratorlum melayani pengaduanlcomplalnt maksimum 1 (satu) minggu lerhitung dari langgal penyerahan lHU.
5. Sampling dlluar tanggung Jawab laboratortum penguji.
6. *Perattiran Mentarf Kesehatan Rt No.492IMENKESlPERlIV/201 O.
7. ,,: Tanda ParBmeter TerakredltasllSO : 17025 _

t.
'/':~)y .:P~~(~(Tlber 2017

Mrt - eknik Labor;>~u, .esehatan Masyarakat

'.\0 \ \.~:~~';~I:~:.':~\'\:LJ::' f
\~. ',' ~ '~

\:", tS"U d ,. C / ,M. Biomed
'~'~fT- ~.90749199203 1 003

'~~.~J'
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.,-#

•
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DINAS.KESEBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

JI. GaJ.hM.d. Ga. r.Dlllun r.d.nl Telp I Fax: 0751-41927
~::. ....11: IqbkmHmhqt@vqh0o.co.ld

~.. --~~--~--------------------------------------------------------------------
LAPORAN HASIL UJI

-,:~.

No. LHU
Nama Pelanggan
AJamat
Telpl Fax
Personel yang dihubungl
Jenls Sampel
No. FPPS I No. Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian

: L.6066 I LHU I BlK-SB I XII 2017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut , Padang
: 082392709009
: Rhoma Daverli
:AlrMlnum
: L,6066
: 09 November 2017
: 09 sid 16 November 2017

No Parameter Satuan Sam pel Batas Maksimum yang Speslflkasl Metode
diperbolehkan

1 Total Coliform MPN/100mL 0 0 APHA,9221-B

2 Total Coli Tinja MPNJ100ml 0 0 APHA,9221-E

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L,6066 : Air OIahan (Depot RSJ)

..

Catatan:
1. Hasil ujllni hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji Inl terdlrt dart 1 halaman.
3. Laporan Hasil Ujl Inl tidak boleh dlgandakan, kecuali secara lengkap dan seiljin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayanl pengaduanlcomplaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling dlluar tanggung jawab laboratorium penguji .
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DIMASKESEHATAN PROVINSI S~TERA BARAT
UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN

n.Cajah Macla CD.PaDgllun Padang Telp I Fax: 0751 - 41927
elUil : labkqsumbor@vnhoo.co.id.-

•

No. LHU
NamaPelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personelyang dlhubungi
Jenis Sampel
No. FPPS/ No. Sampel
TanggalPenerimaan
TanggalPengujian

LAPORANHASIL UJI

: L.6581/ LHU/ BlK-SB / XII/2017
: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang
: JI. RayaUlu Gadut , Padang
: 082392709009
: Rhoma Daveni
: AlrMlnum
: L.6581
: 04 Oesember2017
: 04 sid 12 Desember2017

Satuan Sampel *Baku Spesiflkasl MetodeNo Parameter Mutu
1 Arsen (As) mgIL <0,005 0,01 APHA.3500-As

2 Fluorlda (F) mgIL 0,192 1,5 SNI 06-6989.29:2004

3 Kadmium(Cd) ..J mg/L <0,003 0,003 SNI 06-6989.16:2004
4 KromiumValensi {C~ mgIL <0,01 0,5 SNI 06-2513 .1991
5 Nitrlt (N~) ..J mgIL <0,006 3,0 SNI 6989.9:2009
6 Sianlda(CN) mgIL <0,002 0,Q7 APHA. 3500-CN-E

HASIL PENGUJIAN

KodeSampel :
L.6581 : Air Olahan (Depot RSJ)

•

Catatan:
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang,diuji.
2. LaporanHasil Uji Ini terdiri dart ~ h$laman.
3. LaporanHasll Uji Inl tldak boIehdig8ndakan,kecuallsecara lengkapdan seiijin tertulis dari UPTDBalai Laboratorium

KesehatanProvinsiSumateraBarat.
4. Laboratoriummelayanlpengaduanlcomplaintmaksimum1 (satu)mingguterhitungdari tanggal penyerahanLHU.
5. Samplingdlluar tanggungjawab laboratortumpengujl.
6. *PeraturanMenter!KesehatanRI No.492IMENKESlPERlIV/201O.
7. ..J: TandaParameterTerakredltasllSO: 17025
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DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

UPTD DALAI LABORATORIUM KESEHATAN
JL CaJah M.cIa c•.PaDeilun Padane Telp I Fax: 0751 - 41927

email: Iqblrmumbgr@vahoo.co.1d

LAPORAN HASIL UJI

No. LHU
Nama Pelanggan
Alamat
Telp/Fax
Personelyang dihubungi
Jenis Sampel
No. FPPS I No. Sampel
TanggaJPenerimaan
TanggalPengupan

: l.6581 I lHU I BlK·SB I XII 12017
: RSJ Prof. HB Sa'anln Padang
: JI. Raya Ulu Gadut I Padang
:082392709009
: RhomaDaverli
:AlrMlnum '
: L.6581
: 04 Desember 2017
: 04 sid 11 Desember2017

No Parameter Sltuan Sampel Batas Makslmum yang
Speslflka.1 Metodedlperbolehkan

1 Total Coliform MPNI100ml 5 0 APHA.9221-B

2 Total Coli Tlnja MPNl100ml 0 0 APHA.9221-E

HASll PENGUJIAN

Kode Sampel :
L.6581 : Air OIahan(Depot RSJ)

Catatan:
1. Hasil ujl Inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. LaporanHasil Ujl Inl terdlrf dart 1 haJaman.

3. LaporanHasll Ujl Inl tldak boleh dlgandakan, kecuall secara lengkapdan seifjin tertulis dan UPTOBalai LaboratoriumKesehatanProvlnsl SumateraBarat
4. Laboratoriummelayani pengaduanJcomplaintmaksimum1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan lHU.5. Samplingdlluar tanggungjawab laboratorfumpengujl.
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Analisa Hasil Pemantauan Lingkungan Semester II

Tahun 2017

• 1. Analisa Hasll Pemeriksaan Air Limbah Bulan Juli sid Desember Tahun 2017
- Hasil PemeriksaanAir Limbah pada bulan September TSS(79) pH (11,15) lebih tinggi

dari baku mutu, disebabkan oleh IPAL sering mati dan saluran klorin kurang
makslmal. Solusinya dilakukan pengecekan IPA,Lsecara rutin untuk menghidupkan
mesin panellPAL agar mesin dan saluran klorinnya lancar.

- Pada bulan Desember TSS(119) pH (9,8) lebih tinggi dari baku mutu disebabkan
saringan dibawah air mancur kurang berfungsi sehingga hasil outletnya tidak jernih.
Solusinya dilakukan pembersihan dan pengurasan saringan outlet dibawah air
mancur.

2. Analisa Hasil Pemeriksaan Air Bersih Bulan Juli sid Desember Tahun 2017
- Hasil PemeriksaanAir Bersih pada bulan Juli Total Colitinja di Laboratorium (23) dan

Gizi (4) lebih tinggi dari baku mutu disebabkanoleh kran air kotor, Solusinya
melakukan pembersihan peralatan dan kran air.

3. Analisa Hasil Pemeriksaan Air Minum Bulan Juli sid Desember Tahun 2017
- Hasil Pemeriksaan Air Minum (Depot RSJ)pada bulan Desember Total Coliform (5)

lebih tinggi dari baku mutu, disebabkan oleh peralatan/kran air kotor. Solusinya
melakukan pembersihan peralatan dan kran depot air.

',. 4. Analisa Hasil Pemeriksaan Makanan Bulan September dan Desember Tahun 2017
Hasil Pemeriksaan Makanan pada bulan September dan Desember sesuai dengan
standar baku mutu.

5. Analisa Hasil Pemeriksaan Udara Bulan Oktober Tahun 2017
HasilPemeriksaanUdara yang dilakukan pada bulan Oktober sesuaidengan standar
baku mutu.

6. Analisa Hasil Pemeriksaan Kebisingan Bulan Oktober Tahun 2017
Hasil Pemeriksaan Kebisingandi ruang gizi (59,4) dan didepan ruang gengset (78,1)
lebih tinggi dari baku mutu, disebabkan oleh kompor belum di service sehingga
mengeluarkan bunyi yang agak keras dan genset belum di service sehingga sumber
bunyi agakkeras.Solusinyadilakukan servicealat tersebut.
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